3.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

4.0.

Informacje ogélne

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istn. kottowni gazowej.
Projektuje sie wigczenie projektowanej instalacji do istniejgcych przewoddw instalacji
centralnego ogrzewania.

Projektuje sie podtogowa instalacje centralnego ogrzewania, dwururowg, z rozdziatem
dolnym, zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o
parametrach 70°/55°C.

Podejscia instalacji pod grzejniki nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Jako elementy grzejne
przyjeto grzejniki firmy PURMO ptytowe typu CV22 o mocach grzejnych wskazanych w czgsci
rysunkowej. Doboru grzejnikdw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworéw
termostatycznych przy kaidym grzejniku, ktdore umozliwig regulacje temperatury w
ogrzewanych pomieszczeniach, zaprojektowano zawory termostatyczne firmy Danfoss.
Grzejniki zasilane bedg od dofu. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w kurek spustowy i kurek z
odpowietrznikiem.

Rozmieszczenie poszczegdlnych grzejnikow pokazano w czesci rysunkowej. Podczas montazu

nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikdw.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji budowy wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajacej na ,przebudowie i termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng i pomieszczeniem bytej kaplicy w
ramach rewitalizacji Lubicza Gdérnego. Zmiana sposobu uiytkowania pomieszczenia bytej
kaplicy na salke swietlicowa na potrzeby lokalnej spofecznosci” w mysl art. 20 ust. 1 pkt. 1c
Ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr 70, obreb 0011 Lubicz Gérny w miejscowosci
Lubicz Gérny.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptyng ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami.

UWAGA
W budynku $wietlicy gminnej istniejgce piony co (zasilanie i powrdt) oraz podejécia do

grzejnikow prowadzone po $cianach mozna utozy¢ w bruzdach sciennych.



